Verbandswasserwerk

Bad Langensalza

Hungelsgasse 13 m 99947 Bad Langensalza

Bemessung der Trinkwasser-Hauswasserzahler nach DVGW W 406 (A)

Fur die Angabe der Anzahl an Wohneinheiten, die zur vereinfachten Berechnung der not-
wendigen Hauswasser-ZahlergréRe vom Wasserversorgungsunternehmen herangezogen
werden kann, gelten folgende Bemessungsgrundsatze, die vom Vertragsinstallateur bzw.
bevollmé&chtigten Fachplaner bei dessen Angaben zu beriicksichtigen sind.

1.

Es handelt sich bei der Geb&audeinstallation Trinkwasser um Normalinstallationen nach
DIN EN 806-3, jedoch hierflr ohne Einschréankung nach Anzahl der Wohneinheiten, mit
einer maximalen durchschnittlichen Entnahmedauer je Entnahmestelle von nicht mehr
als 15 Minuten. Die Nutzung des Gebaudes dient ausschlie3lich Wohnzwecken ein-
schliel3lich Pflegeheimen, Betreutes Wohnen, Bettenhduser in Krankenhauser oder Ho-
tels bzw. es handelt sich um reine Blro-, Verwaltungs-, oder Schulgebaude.

. Der MindestflieRdruck fur Trinkwasserenthnahmen von 1,0 bar wird an der ungtinstigsten

Entnahmestelle sichergestellt. Das Verbandswasserwerk Bad Langensalza verwendet
Kaltwasser-Hauswasserzahler mit einem Druckverlust von 0,63 bar bei maximalem
Durchfluss. Der Versorgungdruck an der Versorgungsleitung kann vom Wasserversor-
ger an den Vertragsinstallateur bzw. bevollimachtigten Fachplaner fir dessen Pla-
nungszwecke tbermittelt werden.

. Die Wohneinheiten sind im Durchschnitt mit maximal 2,5 Personen belegt.

. Je Wohneinheit sind der Anzahl nach maximal folgende Entnahmestellen mit maxima-

ler Anschlussgrof3e DN25 vorgesehen:

= 2 WC mit Spulkasten

= 2 Waschtische

= 1 Dusche bzw. 1 Badewanne
= 1 Kichenspule

= 1 Waschmaschine

. In der Gebaudeinstallation sind folgende Ausstattungen nicht vorgesehen:

= Gewerblich genutzte Raume
» Gartenbewésserungssysteme
=  Schwimmbecken

= Schwallduschen

» Korperduschen (Notduschen)
= Grofraumwannen

» Druckspuler statt Spulkasten
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